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Oddziat Muzeum Matego Miasta w Biezuniu

WARUNKI TECHNICZNE

ZUW Miawa zapewnia dostawg wody na cele bytowo - pospodarcze z wodociggu
zbiorowego oraz podaje warunki techniczne deprowadzenia wody do budynku (toaleta
pubiiczna) na dziatce o nr 1065/8 miejscowosci Biezun gm. Biezun po spetnieniu na elapie
realizacji przylacza nastgpujacych warunkow:

1.

2.

. Po wykenaniu

Uzyskaé pisemng zgode Burmistrza miasta i Gminy Biezun na podiaczénie do
wodociagu; :

Zleci¢ opracowanie projektu budowlanego przylacza wodociagowego / planu
sytuacyjnego przez projektanta  posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przytacze zaprojektowa¢ z rur PE klasy cisniers PN 10,

Glebokosé utnzenia rurociggu — 1,7 mp. p.t.

W przypadku przebiegu trasy przylacza wadiuz fundamentéw projektowanego
budynku nalezy zachowaé odleglo$é minimum 3 nietréw od fundamentow,

W przypadku przebiegi trasy przytacza po gruntach prywalnych nalezy uzyskac¢

. zgode Wiascicieli dzialek,

Zestaw wodomierza gléwnego na polaczeniu z sieciq wodociggows, powinien’
by¢ umieszezony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem 0sob -
niepowolanych lub w szczelngj studni wodomierzowe;.

Pomieszezenie lub studzienka, w ktorej bedzie zainstalowany zestaw wodontierza

“glownego powinny miec:

a) w przypadku umieszezenia w piwnicy budynku — wpust do kanalizacji,
zabezpieczony zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli warunki Jokalne

tego wymagaja, a takze wentylacie;

b) w przypadlku umieszozenia w studzience wodomierzows) poza budynkiem —.
zabezpieczenie przed naplywem wéd gruntowych i opadowych, zaglebienie do
wyczerpywania wody oraz wentylacjg

Wykonanie roboét nalezy zleci¢ osobie fizycznej lub prawngj o stosownych
uprawnieniach lub do ZUW Miawa. :

Przed przystapieniem do wykonania robét przez inne niz ZUW osoby nalezy
zawrzeé z Zaldadem Ustug Wednych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie umowe
o nadzér nad wykonywanymi robetami oraz umowe na wykonanie weinki
wodociagowe]. .
robat Inwestor ma obowiazek wykona¢ na swdj . koszt
inwentaryzacje geodezying przylgeza i dostarczyt jg do ZUW w Miawie.

. Kohcowym etapem jest zawarcie umow¢ z ZUW Miawa na dostawe wody.
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