Sierpe, dnia 02.04.209r.
Zamawiajacy :
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel./fax (24) 275-28-83, 275-58-20
http://www.mwmskansen.pl
e-mail: skansen@mwmskansen.pl

Wykonawcey ubiegajacy sie o udzielenie
niniejszego zamowienia

WYJASNIENIE I ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego warto$¢ szacunkowa nie przekracza kwoty
okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. ,,Budowa zintegrowanego systemu
zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu'- Znak sprawy : DzAI 281/01/19

Publikacja ogloszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamdwien publicznych Nr 525718-N-2019 z dnia
19.03.2019r.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, dziatajac na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6in.zm), zwanej dalej ,,ustawa”, zawiadamia, iz
wniesiono wnioski o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zwanej dalej ,.SIWZ”.
Tres¢ wnioskéw wraz z odpowiedziami Zamawiajacego zestawiono ponize]j.

Tres¢ Wniosku 1:
Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie cenfrali telefonicznej, do ktérej mogg zostaé podpiete stuchawki
bezprzewodowe DEC. Czy Wymagana jest rozbudowa centrali o moduly badz licencje abonenckie?

OdpowiedZ Zamawiajacego na wniosek 1:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, ze na etapie tworzenia projektu byta dostepna karta
VOIP do istnigjacej centrali Platan umozliwiajaca podtaczenie planowanych stacji DECT. Na chwile obecng to
rozwiazanie nie jest dostepne.

Wobec tego Zamawiajacy zmienia SIWZ, wskazujac iz w wycenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzglednié
wymiang istniejacej centrali Platon na nowa i jej uruchomienie. Wymagana minimalna konfiguracja:

Linie miejskie analogowe — 4 linie

Linie miejskie ISDN BRA — 2 porty,

Linie wewnetrzne analogowe — 32 linie,

Porty VoIP SIP - 30 szt. (do stuchawek DECT)

Kanaly VoIP - minimum 4 szt. (ilosé jednoczesnych rozméw pomiedzy DECT a miastem/abonentami centralli),
W centrali musi istnie¢ zapas wolnych slotow umozliwiajacy jej rozbudowe o min. 30 % taczy wewnetrznych i
zewnetrznych jednoczeénie.

Tres¢ Wniosku 2:
Czy uzytkowana centrala jest objeta serwisem czy jest na gwarancji.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 2:
W nawigzaniu do Odpowiedzi Zamawiajacego na wniosek 1 Zamawiajacy wymaga, aby zainstalowana nowa
centrala objgta byla serwisem i gwarancja zgodnie z pkt 3.22 SIWZ .

Tres¢ Wniosku 3:

Czy komputerowy system nadzoru SMS ma realizowa¢ jedynie wizualizacje stanu integrowanych systemow
bezpieczenstwa bez funkcji sterowana wybranymi elementami tych systemow, czyli np. bez mozliwosci
zazbrajania/rozbrajania stref dozoru i blokowania czujek w SSWiN, sterowania kamerami obrotowymi w STD
oraz potwierdzania/kasowania alarméw i blokowania czujek w SSP?



OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek 3:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz komputerowy system nadzoru SMS ma
realizowa¢ wizualizacj¢ stanu integrowanych systemow bezpieczenistwa z funkcja sterowania nimi z
wylaczeniem systemu SSP.

Tresé Wniosku 4:

Czy system SMS ma posiadac certyfikacje i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w zakresie wizualizacji i
sterowania systemami ochrony przeciwpozarowej? Zwracamy uwagg, ze taka certyfikacja jest wymagana, jezeli
SMS miatby realizowaé sterowanie elementami SSP,

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 4:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga aby system SMS posiadat
certyfikacje i $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w zakresie wizualizacji i sterowania systemami ochrony
przeciwpozarowej.

Tres¢ Wniosku 5:

W Opisie PW tom Il cz.2 str. 86 znajduje si¢ nastepujacy zapis: ,,Wymaga sie, aby system Integracji systemow
bezpieczenstwa SMS byt tego samego producenta co system STD ze wzgledu na zachowanie pelnej
kompatybilnosci oraz funkcjonalnosci systemu. “Powyzszy zapis stanowi bezpodstawne ograniczenie
konkurencji do zaledwie kilku producentéw oferujacych zaréwno systemy integrujace jak i systemy STD. Na
rynku istnieja firmy specjalizujace si¢ wylacznie w systemach integrujacych, ktérych systemy z powodzeniem
pracuja na wielu obiektach w Polsce, zapewniajac pelna kompatybilnos¢ ze wszystkimi systemami
bezpieczenstwa, w tym z STD. Ponadto, w opisie PW tom II cz.1 str. 6 pojawia sie uwaga: ,, (...) mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
petna funkcjonalnos¢ systeméw zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego oraz spehienie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu, jakosci oraz funkcjonalnosci takiej samej lub wyzszej jak
okreslonej w dokumentacji”, ktéra gwarantuje Zamawiajacemu zastosowanie przez Wykonawce w pehni
kompatybilnych systeméw. Z uwagi na powyzsze prosimy o odstapienie od wymogu, aby system integrujacy
oraz system STD byly tego samego producenta. Co wigcej, Zamawiajacy moze uzalezni¢ odstapienie od ww.
wymogu od przedstawienia na etapie realizacji zadania o$wiadczen producentéw oferowanych systeméw STD i
systemu integrujacego o wzajemnej peej kompatybilnosci.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 5:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz ze wzgledu na kluczowe funkcje potaczenia
systemow wizualizacji i systemu STD Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany w tym zakresie. Istnieje na rynku
przynajmniej kilku dostawcow systeméw spelniajacych opisany warunek, co umozliwia konkurencje w tym
zakresie.

Tres¢ Wniosku 6:

Jednym z zatacznikéw dokumentacji przetargowej jest ,Wykaz istniejacych urzadzen SSP, SSWiN, SMW
przeznaczonych do demontazu”, z ktérego tresci wynika, ze elementu z demontazu moga zostaé przeznaczone
do zagospodarowania. Czy Zamawiajacy rozumie przez to ponowny montaz zdemontowanych urzadzen w
ramach realizacji zadania? Jesli tak, prosimy o informacje jaka czes¢ urzadzen zestawionych w tabelach w
owym zalaczniku moze zosta¢ ponownie zainstalowana. Prosimy takze o informacje jakiego producenta sa
urzadzenia przeznaczone do demontazu.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 6:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na ponowny montaz
zdemontowanych urzadzen w ramach realizacji tego zadania. Producentem istniejacych systeméw SSP jest firma
Polon ALFA SA oraz jeden system firma SIMENS. Producentem istniejacego systemu SSWiN jest INTEGRA
SATEL Sp zo.0. Systemu Monitoringu Wizyjnego: wigkszos¢ istniejacych kamer jest analogowa, ponadto 20
sztuk to kamery HD oraz IP firmy HIKVISION, rejestratory - firmy HIKVISION, OPTIVA.

Istniejace systemy zaktadane byly od 2005r. na przetomie kilkunastu lat.



Tres¢ Wniosku 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami z Opisu PW tom II pkt. 8 czeé¢ instalacji SSWiN nalezy
wykonac¢ wykorzystujac istniejace elementy (czujki ruchu, czujki kontaktronowe), mimo braku takiej informacji

narys. SSWIN-1.0. Prosimy o informacje kto jest producentem istniejacych elementow systemu SSWiN.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 7:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na ponowny montaz
zdemontowanych urzadzen w ramach realizacji tego zadania. Producentem istniejacego systemu SSWiIN jest

INTEGRA SATEL Sp z0.0.

Wszystkie elementy systeméw nalezy dostarczy¢ jako nowe. Wobec tego Zamawiajacy zmienia projekt w
czgsci dot. dostawy i instalacji systemu SSWiN dla budynkéw nr XVIII | nr XVI. Zmiany dotyczg poz. |
(czujka) odpowiednio na kazdego z ww. budynkéw. Uwzgledniajac powyzsze wymagania w ww. zakresie

zZestawiono ponizej:

Budynek XVI
LP. Nazwa Hbse 7
elementow

1 Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z funkcja 20
antymaskingu Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z
funkcja antymaskingu

2 Klawiatura 1

3 Koncentrator bez cbudowy 3

4 Koncentrator z zasilaczem w obudowie hermetycznej zgodnej z 1
EN61439-1 ,

5 Bariera 3

6 Modut bezprzewodowy RF 1

7 Konwerter FO dla RS485 posredniczacy 1

Budynek XVIII
LP. Nazwa Lipst 7
elementow

1 Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z funkcja 12
antymaskingu Czujka dualna PIR + mikrofala, odporna na zwierzeta z
funkcjg antymaskingu

2 Czujki kontaktronowe magnetyczne powierzchniowe 4

3 Koncentrator bez obudowy 3

4 Koncentrator z zasilaczem w obudowie hermetycznej zgodnej z 1
EN61439-1 ,

5 Konwerter FO dla RS485 korcowy 1

6 Bariera IR(poza bilansem) 10

7 Modut bezprzewodowy RF 1




Tresé¢ Wniosku 8:

Prosimy o udostepnienie rys. KAN-1.0 oraz rys. ELE-2.0 w formacie dwg, celem umozliwienia samodzielnego
sporzadzenia przez wykonawce obmiaru sieci elektrycznej

i Swiattowodowej do wykonania. Obecny format tych rysunkéw uniemozliwia wykonanie rzetelnego obmiaru.
Zaznaczamy, ze wykonawca nie moze bazowac na zalaczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, gdyz w
pkt. 3.18 SIWZ Zamawiajacy okreslil ich role jedynie jako pomocnicza, a przewidziane rozliczenie zaméwienia
jest rozliczeniem ryczattowym.,

Odpowiedz Zamawiajgcego na wniosek 8:
W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz udostepnia rysunki KAN-1.0 oraz rys. ELE-2.0
w formacie dwg na stronie internetowej Zamawiajacego https://przetargi. mwmskansen.pl/ZABEZPIECZENIA/

Tres¢ Wniosku 9:

W Opisie PW tom Il cz. 2 str. 92 widnieje zapis: ,,Posadowienie stupow wykona¢ z dokumentacja rysunkowa,
wprowadzajac poprzez fundament orurowanie”. W udostgpnionej dokumentacji brak owego rysunku. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 9:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz dokumentacje rysunkowa warsztatowa
posadowienia nalezy przygotowa¢ na etapie realizacji, dostosowujac ja do wybranego rozwiazania fundamentu i
stupa.

Tres¢ Wniosku 10:

Czy w zakresie zadania jest dostawa wielofunkcyjnych stacji podstawowych przedstawionych na rys. L-1.0 obok
widoku szafy A w budynku H ? Jesli tak prosimy o informacje jakiej instalacji elementem sa owe stacje. W
zestawieniu elementow systemu DECT w opisie PW tom II ¢z.2 str. 94 nie wymieniono wielofunkcyjnych stacji
podstawowych. Jezeli stacje sa elementem systemu rozgloszeniowego ich widok wydaje sie by¢ bledny.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek 10:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz Wielofunkcyjna stacja podstawowa Interfejs
TCP/IP jest tozsama ze stacja mikrofonowa z wyborem stref i Zrédla z projektu systemu rozgloszeniowego
DSR. Jej umiejscowienie na rysunku instalacji LAN mialo zobrazowa¢ sposob ich podtaczenia poprzez interfejs
TCP/IP. Taki spos6b podtgczenia ma umozliwia¢ dowolne podiaczenie tych stacji w obszarze infrastruktury
LAN.

Tres¢ Wniosku 11:

Prosimy o odpowiedz ile monitoréw 32" nalezy dostarczy¢ w ramach zamdwienia. Na rys. L-1.0 znajduje sie 15
szt. monitoréw 327, natomiast w tabeli w Opisie PW tom Il cz. 1 str. 56 wiersz 16 przedstawiono obmiar
monitorow 327 wynoszacy 12 szt.

Odpowiedz Zamawiajgcego na wniosek 11:
W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz nalezy dostarczy¢ 15 sztuk monitorow 32” w
ilosci zgodnej z rysunkiem L-1.0.

Tres¢ Wniosku 12:
Prosimy o okreslenie wymaganej klasy studni kablowych. Czy wystarczajaca klasa jest klasa B 125 ?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek 12:
W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz wszystkie studnie sa przewidywane do
zabudowy w terenie zielonym badz w ciagu pieszym. Wystarczajaca klasg jest klasa B 125

Tresé¢ Wniosku 13:
Prosimy o potwierdzenie, ze obiekty i tereny objete przedmiotem zamdwienia nie znajduja sie pod ochrona
konserwatora zabytkow.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 13:
W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy potwierdza, iz obiekty i tereny objete przedmiotem
zamoéwienia nie znajduja si¢ pod ochrona konserwatora zabytkdw.



Tre§¢ Wniosku 14:

Czy Zamawiajacy wymaga aby jako dokument stanowiacy tres¢ oferty zataczy¢ do niej harmonogram rzeczowo-
finansowy zadania sporzadzony na podstawie ryczattowych wartoéci netto elementéw zaméwienia wskazanych
w Formularzu cenowym, celem potwierdzenia jego zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego w zakresie
ptatnosci ?

OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek 14:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz do oferty nalezy zataczy¢ Formularz cenowy
natomiast nie jest wymagane, aby do oferty zalaczy¢ harmonogram rzeczowo — finansowy zadania. Dokument
ten jest wymagany po podpisaniu umowy.

Tres¢ Whniosku 15:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza mechaniczne kopanie row6w kablowych,

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 15:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza mechaniczne kopanie rowéw
kablowych przy zachowaniu szczegolnej starannosci w zakresie ochrony istniejacej infrastruktury oraz
zagospodarowania przyrody na terenie skansenu. Za jej uszkodzenia ponosi odpowiedzialnoé¢é Wykonawca.
Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, iz sposob wykonania tych robét zalezny jest od przyjetej technologii
wykonania prac ziemnych przez Wykonawce i lezy po stronie Wykonawcy.

Tresé¢ Wniosku 16:

W przedmiarze dedykowane] instalacji zasilajacej brak pozycji dot. kopania rowow kablowych. Dziat 7 i 9
przedmiaru opisujace linie WLZ zawieraja pozycje dot. samego ukfadania kabli w gotowych rowach kablowych.
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca musi samodzielnie wykona¢ rowy kablowe dla linii elektrycznych nn.

OdpowiedZz Zamawiajgcego na wniosek 16:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca musi samodzielnie wykona¢
rowy kablowe dla linii elektrycznych nn. Dopuszcza sie ukladanie w tym samym wykopie rur kanalizacji
kablowej i kabli elektrycznych przy zachowaniu wymaganych projektem odstepow.

Tresé¢ Wniosku 17:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza ukladanie rur kanalizacji kablowej
i kabli elektrycznych nn. w tym samym wykopie przy zachowaniu wymaganych odstepow.

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 17:
W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy wskazuje, iz dokonat odpowiedzi na niniejsze pytanie w
Odpowiedzi Zamawiajacego na wniosek nr 16 zawarty w niniejszym pismie powyze;.

Tres¢ Wniosku 18:

W zwiazku z obszernoscig dokumentacji udostepnionej w dniu wizji lokalnej na obiekcie (28 marca 2019 r.)
zwracamy si¢ z prosba o wydhuzenie terminu skfadania ofert w przedmiotowym zadaniu do dnia 16 kwietnia
2019 .

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek 18:

W odpowiedzi na niniejszy wniosek Zamawiajacy wskazuje, iz dokumentacja przetargowa zostata udostepniona
na stronie internetowej Zamawiajacego http://www.mwmskansen.pl w dniu ogloszenia niniejszego przetargu tj.
w dniu 19.03.2019r. natomiast dokumentacja projektowa systeméw zawierajaca informacje o charakterze
poufnym, ktéra stanowi Zatacznik Nr 13 do SIWZ udostepniana jest Wykonawcom w tym samym dniu kiedy
wplynie do Zamawiajacego oryginal O$wiadczenia o nieudostepnianiu informacji o charakterze poufnym
sporzadzony wg zalacznika Nr 10 do SIWZ. Tym samym, Wykonawcy mogli podjaé¢ dziatami zmierzajace do
zapoznania sig z jej trescia odpowiednio wezesniej.

Uwzgledniajac fakt, iz niniejszym pismem wprowadzono niewielkie zmiany SIWZ oraz biorac pod uwage
wniosek o przedtuzenie terminu do skladania ofert Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 6, 4 i 4a
ustawy przedluza termin do skladania ofert do dnia 11.04.2019 r. do godz. 10:00.

W zwiazku z tym:

1) zmianie ulega pkt 12.1 SIWZ, kt6ry po zmianie przyjmuje nastepujace brzmienie:



»Oferte naleiy zloiy¢ w sekretariacie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (budynek C)
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc w terminie do dnia 11.04.2019r. do godz. 10:00.”;

2) zmianie ulega pkt 12.4 SIWZ, ktory po zmianie przyjmuje nastepujace brzmienie:
»Otwarcie ofert nastqpi w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Dzial Administracji i Inwestycji
ul. Narutowicza 64 w dniu: 11.04.2019r. o godz. 10:15.7;

3) odpowiedniej zmianie ulegaja wszelkie postanowienia SIWZ odwolujace si¢ do termindéw do
skladnia i otwarcia ofert, ktore beda podlegaty ww. nowym terminom skiadnia i otwarcia ofert;

4) zmianie ulega ogloszenie o przedmiotowym zamdwieniu.

Integralna czescia niniejszego pisma jest Ogloszenia o zmianie ogloszenia Nr 540063164-N-2019 z dnia
02.04.2019r.;

Powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ:

— stanowig integralng czes¢ SIWZ i sa wiazace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie
przedmiotowego zamowienia,

- zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego http://www.mwmskansen.pl.
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